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MUNICÍPIO "SEM LIMINAR DE JUSTIÇA"
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, É DE RESPONSABILIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E EXECUTADA POR EMPRESA 

CONTRATADA PELA MESMA.

PARA ESTE PROJETO, TODOS OS BRIPs DE LED
SERÃO DO TIPO "INTEGRADA COM RELE INDIVIDUAL"
POR SE TRATAR DE LOCAL ONDE A RD SECUNDÁRIA

DISPÕE DAS FASES ABCN, ESTAMOS PROPONDO A LIGAÇÃO
DOS MESMOS, COM INFORMAÇÃO DAS FASES  

A SEREM INSTALADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS 
 E PADRÃO ELEKTRO.

PROJETO BÁSICO
Modernização da iluminação da Avenida Rodolfo Morelli
represa do município de Santa Cruz da Conceição/SP.
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