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RUA D

TRAVESSIA 1  PROJETADA
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N=7548500  N=7548500

N=7549000  N=7549000

N=7549500  N=7549500

N=7550000  N=7550000

N=7550500  N=7550500

CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA PROJETADA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA PROJETADA

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PROJETADA

TRAVESIA 2  PROJETADA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE (1+1)

Q=20 L/S

Hm=115,20 M

P=50 CV

Q=20 L/S

L=2675 M

MATERIAL: DEFoFo DN150

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PROJETADA

TRECHO POR RECALQUE

L=10 M

MATERIAL: FoFo DN150

GRAMPEADA EM PONTE

L=3 M

MATERIAL: FoFo DN150

GRAMPEADA EM PONTE
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ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PROJETADA

TRECHO POR GRAVIDADE

MATERIAL: DEFoFo DN150

MATERIAL: DEFoFo DN150

CAIXA DE TRANSIÇÃO DE REGIME

TRECHO POR RECALQUE / TRECHO POR GRAVIDADE

A1

LASSAN CONSULTORIA EM ENGENHARIA

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP

ESC.: 1:5000


